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Besiktningsprotokoll
Funktionskontroll av ventilationssystem enligt

SFS 1 991 :'1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1 296

Referens nr: 120104 A
,lats för stämpel

Fastighetsbeteckning

Kv. Bohuslänninoen 1

Byggnadens adress

Drachmannsaalan 14-24
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Byggnadsfuaren

BRF Bohuslänninqen
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nfo@iensendrift.se
lnternt byggnadsnamn nbmt byggnadsnr vefl(samhet

BRF
lRA im"

21 35

Ant Lgh

37

Ant. lokaler

4

lngår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

Allmänt omdöme. Kommentarer
Huset betjänas av självdrag med spisfläkar utrustade med en T-ventil, då varje kanal är separat är detta en bra

, där kontinuerlig ventilation sker även när spisfläkatrna står still, det vore bra om styrelsens policy
att kräva samma lösning på alla lägenheter och informera om detta när en medlem
byta ut sin spisfläkt i framtiden.

finns i dagsläget 2 st direktkopplade fläktar utan denna lösning.
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Protokoll OVK
Obligatorisk Ventilationskontroll

nr & system nr: 111025 1 B

B1 Fas$gnetsbetecknrng
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ntemt byggnadsnr Systemtyp (S, F, FT, FTX)
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Ritningar
DU-instruktioner

I foregående OVK-protokoll

n P-.i. värdenfluffflödesprotokoll
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E Luftflödesprotokoll
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LUFTFLöDESPROTOKOLL

Datum : 2012-01-17

Anläqqnino Drachmansqalan 14-24

lniusterare: Krister Johansson

Luftflödesmåtninqarna rar utförts enliot Nordiska normema för luftmånodsmåtnino T32

Svstem: Självdrag

MÄTSTÄLLE
Godtagbart siälvdrag i

samtliga ventiler Anmärknins Uteluftsventiler

Port {8

1201 Ja testat med rök 2

1202 Ja testat med rök 2

1102 Ja testat med rök

Fel ventil köU skall vara
tallriksventil ej
frånluftsventil 3

1101 Ja testat med rök 2

1002 Ja testat med rök 2

1001 Ja testat med rök 2

Port 20

1201 Ja testat med rök 2

1202 Ja testat med rök 3

1102 Ja testat med rök spaltuentil sovrum trasio 3

1 101 Ja testat med rök 2

1002 Ja testrat med rök 2

1001 Eiåtkomliq 2

1002 Eiåtkomliq 2
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Datum : 2412-01-17

Anläqsninq Drachmansqatan 14-24

lniusterare: Krister Johansson

-uftflödesmätninsarna har utförts enliot Nordiska normerna för luftmänodsmätnino T32

S.rstem : §jåtvarag -----l

MÄTSTALLE
lCoatagoart självdrag i

I samtliga ventiler Anmärkning Uteluftsventiler

PerLl4

1201 Ja testat med rök 2

1202 Ja testet med rök z

1102 Ja testat med rok

1 101 Ja testat med rdk I

1002 nei köksventil inbvood 2

1001 Ja testat med rök 2

901 Ja testat med rök 2

Port {6

12A1 Ja testat med rök 2

{2az Ja testat med rok Direkkopplad spisfläkt 2

1102 Ja testat med rök

Fel ventil köU skall vara
tallriksventil ej
frånluftsventil 3

1101 Ja testat med rök 2

't001 Eiåtkomliq 2

1CI02 Eiåtkomliq 2



INTYG
Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt förordningen i
SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. §FS 2006:1296 har ut{örts i denna byggnad

Protokoll finns att tillså hos bvssnadens äeare och hos kommunens bvscnadsnämnd

Anm.

Festghe6beteclming

Kv. Bohuslänninoen 1

tnternt bygg[adsnrmn

Drachmannsoatan 14-24
lysteilu

Siälvdraq läoenheter
B€diktoingsmil

Krister Johansson

B€sikhitrg«lrtus

2012-01-18
!önetag

Svenska ventilationsgruppen AB

BeD0righet

Riks K

Releremnr.

120104

FunkiS v 1.0
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LT}.FTF,LÖD.E$PROTOKOLL

Datum : 2412-4t17
Anlägsnins Drachmansqatan 14-24

lniusterare : Krister Johansson

-uftflödesmåtninqarna har utförts enliqt Nordiska normerna för luftmänodsmätnino T32

S,stem: - W
il-Rrrra,-r=

!

lGodtagbart självdrag i

I samtliga ventiler Anmärknins Uteluftsventiler

Pott22
G

1201 Ja testat med rök 2

1242 Ja testat med rök 3

1102 Ja testat med rök 3

1 101 Ja testat med rök 2

1002 Ja testat med rök 2

1001 Ja testat med rök 2

Porti24

1201 Ja testat med rök 2

1202 Eiåtkomliq

11CI2 Ja testat med rök 3

1101 Ja testat med rök direktkooolad soisfläkt 2

1002 Ja testat med rök 2

1001 Ja testat med rök 2


